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Előcsarnok légtere

I. EMELETI ÁTALAKÍTÁSI ALAPRAJZ

M = 1:50

ENERGOTECH EGER Kft.
3300. Eger, Kilián út 20. fsz. 3.

Megbízó:

Felelős tervezők:
Holló István épületgépész vezető tervező     GT-10-0135
Vankó László épületgépész vezető tervező  GT-10-0134

Altervezők:
Rátkainé Kiss Róza építész vezető tervező  E-1-10-0021

Bóta Péter villamos tervező                          V-T 10-0444

Generál tervező:

Fsz-i padlóvonal: +/-0,00 = 156,71 mBf

EGRI VÁROSI SPORTISKOLA
3300. Eger, Stadion út 8. 
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Styaszny Sándor statikus vezető tervező     T-Sz-Ész-0/0059
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Simándi Gyula tűzvédelmi mérnök               BM OKF K 016-2010
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EGER, KEMÉNY FERENC SPORTCSARNOK
REKONSTRUKCIÓ

3300. Eger, Stadion út 8. sz. HRSZ: 6642/10

ÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV
MÓDOSÍTOTT II. ÜTEM

2017. 05. hó E/II. - 2.1M
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